\AGUAS Do 3° TRIMESTRE de 2017
’\‘ NORTE Qualidade da Agua para Consumo Humano
\_/ Grupo Aguas de Portugal - .

Ponto de Entrega em Alta: Murga - Vila Cha

Em cumprimento do Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de Agosto, a Aguas do Norte divulga os resultados obtidos nas anilises efetuadas nos pontos de entrega as Entidades Gestoras em baixa de sistemas de abastecimento de dgua destinada ao consumo humano, para demonstragio

de conformidade com as normas de qualidade. Estas anilises estio previstas no Programa de Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano aprovado pela Entidade Reguladora dos Servicos de Agua e Residuos (ERSAR). Os analiticos ap
que a 4gua fornecida estd, na generalidade, em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto.

Controlo da Qualidade da

ua para Consumo Humano

N° Anglises PCQA Resultados obtidos Valor Paramétrico
Parimetros Unidades N2 resultados > VP % Cumprimento do VP
Previstas Realizadas %Realizadas Minimo Méximo (VP)
Escherichia coli (E. coli) N/100 ml 2 2 100% o 0 o 0 100%
Bactérias coliformes N/100 mi 2 2 100% J 0 0 0 100%
Desinfetante residual mg/L 2 2 100% 04 0.7 - - -
DL 306/07 - Controlo de Rotina 2
Aluminio pg/L Al 0 0 - 200 0 -
Aménio mg/L NH, o o - 0.50 0 -
Namero de colénias a 22 °C N/ml 0 0 - Sem alteragao anormal 0 -
Numero de colénias a 37 °C N/ml o o - Sem alteragio anormal 0 -
Condutividade pS/em a 20°C 0 0 - 2500 0 -
Clostridium perfringens N/100mI 0 0 - 0 0 -
Cor mg/L PtCo 0 0 - 20 0 -
pH Unidades pH 0 0 - >26.5 e <=9 0 -
Manganés pg/l Mn 0 0 - 50 0 -
Nitratos mg/L NOs. o o - 50 0 -
Oxidabilidade mg/L O, 0 0 - 5 0 -
Cheiro a 25°C Factor de diluigio J J - 3 0 -
Sabor a 25°C Factor de diluigio 0 0 - 3 0 -
Turvagio NTU o o - 4 0 -
Antiménio gL Sb 0 0 - 5 0 -
Arsénio pg/ll As o o - 10 0 -
Benzeno pgll 0 0 - 1.0 0 -
Benzo(a)pireno pgll 0 0 - 0.010 0 -
Boro mg/L B 0 0 - 10 0 -
Bromatos pg/L BrO; o o - 10 0 -
Cidmio g/l Cd 0 0 - 50 0 -
Cilcio mglL Ca [ [ - - 0 .
Carbono Orgnico Total (COT) mglL C 0 0 - Sem alteragio anormal 0 -
Chumbo pg/L Pb o o - 10 0 -
Cianetos g/l CN 0 0 - 50 0 -
Cobre mg/L Cu 0 0 - 20 0 -
Crémio pg/L Cr 0 0 - 50 0 -
1,2 - dicloroetano pgll 0 0 - 30 0 -
Dureza total mg/L CaCO; 0 0 - - 0 -
Enterococos N/100 mL 0 0 - 0 0 -
Ferro pg/L Fe 0 0 - 200 0 -
Fluoretos mg/LF 0 0 - 15 0 -
Magnésio mg/L Mg 0 0 - - 0 -
Mercirio g/l Hg 0 0 - 1 0 -
Niquel g/l Ni 0 0 - 20 0 -
Nitritos mg/L NO, 0 0 - 05 0 -
Selénio pg/L Se 0 0 - 10 0 -
Cloretos mg/L CI 0 0 - 250 0 -
Sédio mg/L Na 0 0 - 200 0 -
Sulfatos mg/L SO, 0 0 - 250 0 -
Alfa total Bq/L 0 0 - 0.1(1) 0 -
Beta total Bq/L 0 0 - 1.0(1) 0 -
Dose indicativa mSv/ano 0 0 - 0.1 0 -
Radio Bq/L 0 0 - 500 0 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno pgll 0 0 - 10 0 -
Tetracloroeteno pgll 0 0 - - 0 .
Tricloroeteno pgll 0 0 - - 0 -
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos pgll 0 0 - 0.10 0 -
Benzo(b)fluoranteno gl 0 0 - - 0 -
Benzo(K)fluoranteno pgll 0 0 - - 0 -
Benzo(ghi) perileno gl 0 0 - - 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno pgll 0 0 - - 0 -
Trihalometanos - total pg/l 0 0 - 100 0 -
Cloroférmio pgll 0 0 - - 0 -
Bromoférmio pgll 0 0 - - 0 -
Bromodiclorometano pgll 0 0 - - 0 -
Dibromoclorometano pgll 0 0 - - 0 -
Pesticidas - total pgll 0 0 - 0.50 0 -
Alacloro pg/l 0 0 - 0.10 0 -
Bentazona pgll 0 0 - 0.10 0 -
Clorpirifos gl 0 0 - 0.10 0 -
Desetilterbutilazina pgll 0 0 - 0.10 0 -
Diurdo pg/l 0 0 - 0.10 0 -
Imidaclopride pgll 0 0 - 0.10 0 -
MCPA pg/l 0 0 - 0.10 0 -
Terbutilazina pgll 0 0 - 0.10 0 -
Tot:

(1) Niveis de verificacio (alerta)
Informagdo complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):
Pontos de Amostragem constantes do relatério: PE Cadaval
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